100mm - VAI PARA COLETOR PUBLICO

CALCULO DA FOSSA

N=7 C=480 T=0,83 K=65 LF=4
V=1000+7(480x0,83+65x4)
V=5.608,80m?

ALTURA =1,35m

LARGURA = 1,30m
COMPRIMENTO = 3,20m
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Corte Leito filtrante: BRITA N° 4
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8 , deve ser chumbado na parede do filtro.
= CALCULO DO FILTRO inimo 97 furos Det. Calha Vertedoura
= V=1,6x480x0,83x7 e diametro 2 Som Esc: 1/25
- V=4.462,08m? R
ALTURA =1,20m
LARGURA = 1,30m Det. Fundo Falso
COMPRIMENTO =2,90m
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Tubo de PVC ¢100mm cortado longitudinalmente,

Tubo guia d=200mm
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Bairro Araponguinhas - Timbo - SC
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Area:

58,77m?



AutoCAD SHX Text
Tubo de PVC  100mm cortado longitudinalmente,deve ser chumbado na parede do filtro.
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